b mache
azienda sanitatia unica regionate

areavastan.

Dipartimento di Prevenzione ex Z.T. n.2

Viale Comandino, n. 21 - 61029 URBINO

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ‘ Urbino I, ....ovvviviiiniiiiiienineens :
Direttore: dott.ssa P. Mattei, tel. 0722.301715 - fax 0722.329723
Per informazioni: dott.ssa A.Fabbri Tel. 0722.301709

e-mail: annamaria.fabbri@sanita.marche.it

Prot. n° VEGQZ/UAI&EAL/P

All.n° 1

PEC: cellispa@legalinail.it
. Al Sig. Gallavotti Mauro
Legale Rappresentante CELLL S.P.A.
: , Via Casino Albini n°® 605
47842 SAN GIOVANNI in MARIGNANO (RN)

‘ Al Sig. Sindaco
Comune di MONTECALVO in FOGLIA

Oggetto: Distributore di acqua potabile trattata da acquedotto di Montecalvo in Foglia, sita in
Piazza Rossa.
Trasmissione referti analitici.

Si trasmettono i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche, eseguite sui campioni di
acqua prelevati in data 09.09.2015 presso il distributore in oggetto, dal rubinetto di acqua non
addizionata di anidride carbonica, che hanno dimostrato la conformitd a quanto previsto dal
D.Lgs.31/01. ‘ ' ‘

Distinti saluti.

Il Direttore del STAN
Dott.ssa Patrizia Mattei

AF/ar

Piazza rossa Montecalvo i nFoglia



DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PESARO

.DISTACCAMENTO DI URBINO

Laboratorio di Urbania

Convenzione ARPAM - ASL n. 2
n° 94/DG/04-03-2002

areavastan.

Laboratorio Igiene e Sanitd Pubblica di Urbania
Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU)
C.F/P.1. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2(@sanita. marche.it

RAPPORTO DI PROVA
ALL-02 PG-CAM

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

\\‘\Hlll,”/
N/

",

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NS
NN

Campione N°:  703/PTU/15_A Codice punto/stazione:
Campione di: ACQUA POTABILE D. Lgs 31/01 Localita:
Data prelievo: 09/09/2015 Ubicazione:

Ora prelievo: 09.30
Ricevuto il: 09/09/2015 AS.UR:
Prelevato da: P. Amatori PO-CAM-01 (rev. 2) Comune di:
Richiesto da: ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 Urbino - Resp SIAN Ente gestore:

Indirizzo richiedente: Viale Comandino, 21-Urbino

Verbale prel. N°:
Tipo monitoraggio:

167/A
UTENZA

ACCREDIA

UENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0475

Ne: 703/PTU/M5_A

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

00713
Piazza Rossa - Loc. Ca' Gallo
Distributore acqua potabile

ASUR MARCHE AREA VASTAN.1
MONTECALVO IN FOGLIA
Ditta CELLI Spa

PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 09/09/2015 al 10/09/2015

Conta Escherichia coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISSA 0 MPN/100mi - 0-]200 MPN/100 0 MPN/100 mi

001A m|

*Clostridium Perfringens (D.Lgs 31/2001) 0 U.F.C./100mi - 0-'1 00 UFC/100 0 UFC/100 ml
m

Conta Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 0 MPN/100ml - 0-200 MPN/100 0 MPN/100 m!

Met ISS A 006A ml

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effetfuate dal 09/09/2015 al 10/09/2015

*Colore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021 INCOLORE - - -

*Odore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 ACCETTABILE - - -

*Sapore Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028 ACCETTABILE - - -

Conduttivita eletirica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS 880 uS/cm a 20 °C +15uSfem a 20 1uS/ema20°C  2500uS/cm a20°C

BDA 022 °C .

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 7,5 Unita pH +0,1Unita pH N.A. 6,5-9,5Unita pH

*Cloro residuo libero (CI2) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met 0,1 mg/t - 0,1 mg/ -

1SS BHD 033

Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB 037 5 mg/l +1mg/l 0,5 mg/ 50 mg/l

*Torbiditd Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 0,1 NTU - 0,1 NTU -

Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 ILD - 0,05 mg/l 0,50 mg/l

g?léuminio (Al) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 33 pg/l - 5,0 g/l 200 pg/l

Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 ILD - 0,01 mg/l 0,1 mg/l

*Ferro (Fe) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 ILD - 5,0 pg/l 200 pg/l

Per i metodi chimici lincertezza estesa indicata & espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale

intervallo & def 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<*> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA.

Il campionamento non & oggetto deli'accreditamento ACCREDIA.

I presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di

analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
Rapporto di prova emesso in data: 11/09/2015
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE . h v,
PESARO marche S 7

area vastan. T R )
DISTACCAMENTODIURBNO o " 777" 7 m ACC RED 1A
Laboratorio di Urbania DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ?{/R\}? LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENT
Convenzione ARPAM ~ ASL n. 2 Laboratorio Igiene ¢ Sanita Pubblica di Urbania “ ,ﬁ\\\\\
n” 406104032002 Via Roma n. 54 - 61049 Urbania (PU) v LAB N° 0475

C.F/P.I. 02175860424
Tel. 0722/316768 - Fax 0722/316739
e-mail labispurbania.zona2@sanita.marche. it
RAPPORTO DI PROVA
ALL-02 PG-CAM ~ Ne: 703/PTUM5_A
IL RESP. DE| ORE CHIMICO IL RESP. DEL SETYORE BIOLOGICO

Dott. Gi e tianelli Dott.ssa Maria Lprella Parlani
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Verbale N. ...4.£7%

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE = sede di URBINO

Si attesta che & stata fornita l'informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativamente ‘ai dati contenuti nel presente Verbale.
Verbale di prelevamento campioni di acqua destinata al consumo urmano nei confronti di: .. ELLI _SPA ,"@ lsTersovToes
ALRLA HEL Conude M. NOHTECHMNG

Responsabile: Presente all'ispezione:
‘Cognome .CALAVOTYY - " Cognome ...TTU330K)
Nome Habeo Nome ROBEATO
nato a LA i t:306s nato a LS TNRNT il.2%-3-%1
residente ... FOHLA residente ... SALUABLU D
via POMGIELLL, 4D via HOWTE de Mere 310 /A
qualifica LECALE eamresedlanlE - qualifica TECHICO

Lanno ... 2049 . addi ... 9 . del mese di STITEN B alleore .. 9520

it sottoscritto .. ANATEM.. RASRUALE :
si & presentato presso 1. ASUMUILE. AGYA. GA.GALLO, TEATE. 1.aM. 49 INFOUAT. DELPAEUEND 1 816, 01 0ELa

al fine di effettuare i campionamenti delle acque che risultano in uso. Ha invitato

a presenziare al prelevamento rendendolo edotto della sua facolta di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenga di dover fare,

purché cid non rechi pregiudizio allimmediatezza dell'operazione HIEHTE A4 dlciidzaes .

| campioni sono stati effettuati ai sensi del D.Lgs. 31/2001 per I'analisi chimica e batteriologica e sugéellati con sigilli d’ufficio.
Il prelevamento ed il trasporto dei campioni sono stati effettuati secondo le modalita previste in apposita

procedura [ PO-CAM-01 rev.... .k del ...32:3:\L

procedura O I0-PU-03  rev. del

KOUME CABONICA.

eventuali difformita vengono di seguito segnalate: ARy

N° PROGR . PUNTI DI PRELIEVO ORA | Cimgn | ANALISICHIMICA | ANALIS| BATTERIOLOGICA
) . 2 ml controllo mi controllo

Rttos

MSTU AOTIE Maua Forablie ataLio 930| 04 | B0 L+A§!Fc 5co

Cod. UR 0237 PREV - Medilife Business Services

All'interessato & stata data lettura del verbale e, trattandosi di materiale deperibile, & stata comunicata l'ora di apertura campione

e di analisi per la garanzia dei diritti alla difesa, fissata alle ore /le"‘) del giorno 3-3-43 presso il
Laboratorio . {GUEHE. M UBHMUA k ove potra assistere anche un tecnico di fiducia.

(\WSENTI Al.ilm I VERBALIZZANTI

| campioni sono stati recapitati in Laboratorio il g~ﬁ ~48

consegnato da ’ . ﬁﬂabpratoﬂo (

alle ore 404 5‘ alla temperatura 3*5




